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SIGNATURFORKLARING:

NOTE:

Koter er i m i forhold til DVR90

Ubenævnte mål er i m

Generelt:

A
og bundkote
Knude, Brønd med knude ID, dækselkote

BK: 13.98

DK: 16.14

EM2S026
Død ledning

Punkt for aflevering af regnvand

Projekterede vandrende i beton
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Projekterede spildevandsledning - gravitation

Eksisterende spildevandsledning - gravitation

Projekterede drænledning

Stik afsluttes 1m inden for skel.

Udføres i Ø160 PVC klasse S med min. 15o/oo fald.Stikledning:

Spildevandsledninger udføres i glatte rør PVC, klasse S (SN8).PVC rør:

Ledninger:

  Afsluttes i asfaltareal med flydende karm og 40T dæksel

Drænbrønde: Udføres som Ø425 mm PVC rense- og inspektionsbrønde

  På hovedledning afsluttes i asfaltareal med flydende karm og 40T dækselPlastbrønd:

Brønde:

Projekterede Linjeafvanding
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